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MARQUE
TYPE
DIMENSIONS
COULEUR
IP
CLES / SERRURE

CHASSIS

SANS
AVEC

PLASTRON

PORTE(S)

PLAQUE PASSE CABLE(S)

PRESSE-ETOUPE(S)

PORTE SCHEMA(S)

VITREE

PLASTIQUE
LAITON

ARMOIRE

BORNIER

CABLES

PLATINE
RAIL
SANS
AVEC
SANS
AVEC

SANS
AVEC
SANS
AVEC

PLEINE

SANS
AVEC HAUT

BAS
LATERAL GAUCHE
LATERAL DROIT
INCLINE

BORNES DE TERRE
BARRE DE TERRE

MARQUE :

ALIMENTATION

DEPARTS

PAR LE HAUT
PAR LE BAS
PAR LE HAUT
PAR LE BAS

A4
A3

SOCLE(S)
HAUTEUR :

ANNEAUX DE LEVAGE SANS
AVEC

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

33
34
35
36
37
38
39
40
41

GOULOTTE
26
25

MARQUE
COULEUR

27
28

DIMENSIONS
COULEUR

ETIQUETTE

TYPE29

REPERAGE ELEMENTS30
31

SANS
SUR GOULOTTE
SUR MATERIEL32

AVEC

44
45
46
47

TYPE : A VIS
A RESSORT

TERRE

MISE A LA TERRE :
42
43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RAL 7032

FOND BLANC / TEXTE NOIR

GRISE

X

H2000xL4500xP400

SUIVANT LE MATERIEL

100 mm

66

ENTRELEC

PLANET & WATTOHM

X

X

X

X

GRAVEE
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COULEUR NATURECIRCUIT

COULEUR FILERIE

PUISSANCE (AC) PHASE
NEUTRE
PUISSANCE (DC) :+

:-

CONDUCTEUR DE PROTECTION

TELECOMMANDE (AC) 

TELECOMMANDE (DC) 

TENSION EXTERIEURE

FILERIE DEPART MOTEUR

PUISSANCE DEPARTS MOTEUR MINIMUM    2,5mm²

ENTREES AUTOMATE 0,5 mm²

49
48

50
51
52
53
54
55
56
57
58

FILERIE

REPERE FIL
TYPE
MARQUE

59

67
EMBOUTS CABLAGE

DOUBLE
SIMPLE68

69

COURANT SECTION fil conducteur

FILERIE ENTREES/SORTIES AUTOMATES

SORTIES AUTOMATE STATIQUES

SORTIES AUTOMATE TABLEAU FILERIE GENERALE

0,5 mm²

1 mm²

1,5 mm²

2,5 mm²

4 mm²

6 mm²

10 mm²

16 mm²

25 mm²

35 mm²

50 mm²

70 mm²

95 mm²

De 0 à 6A exclus

De 6 à 9A exclus

De 9 à 12A exclus

De 12 à 20A exclus

De 20 à 32A exclus

De 32 à 40A exclus

De 40 à 63A exclus

De 63 à 80A exclus

De 80 à 100A exclus

De 100 à 125A exclus

De 125 à 160A exclus

De 160 à 200A exclus

FILERIE GENERALE

380V
220V
110V
48V
24V
0V

60
61
62
63
64
65

66

0V
5V

12V
24V
48V

H07VK

H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK

H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK
H07VK

VERT/JAUNE

X

LEGRAND

BLEU Manchonné Bleu
NOIR Manchonné Noir,Marron,Rouge

NOIR/BLANC
BLEU/BLANC

BLANC

MARRON
BLEU FONCE

ROUGE

ROSE

BLEU CLAIR

GRIS

VERT
VIOLET

NOIR

JAUNE

ORANGE

CAB3
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ARRIVEE
EDF

GROUPE
ELECTROGENE

N1

L3

L2

L1

75

L5

L6

N2

L4

36 37 38 39

L7 L8 L9 L1
0

L1
1

L1
2

L6 L5 L4 L3 L2 L1

1 3

TGBT

ARMOIRE TGBT

ARMOIRE GE

ARMOIRE GROUPE ELECTROGENE

REGIME :

RESEAU :

ICC :

CABLE :

LONGUEUR :

ORIGINE :

-

-

2x185mm² ALU

11.3 kA

60 m

TGBT

TN

400V+ N + PE

BA
BAIE AUTOMATE

10.3x38
A

AE 1

2

3

4

5

6
F1

1.00

R2R1

AE L1 L2 L3

16 15 18 26 25 28

RS1
RM4TR32
TELEMECANIQUE

- -
- -

AEW01
U-1000 R2V 7G1,5²

(0
08

-4
)

1XBAIE

(0
08

-4
)

2

R2R1

AE L1 L2 L3

16 15 18 26 25 28

RS2
RM4TR32
TELEMECANIQUE

- -
- -

10.3x38
A

AE 1

2

3

4

5

6
F2

1.00

(0
08

-8
)

3XBAIE

(0
08

-8
)

4

PE (008-2)

400V (008-2)
400V (008-2)
400V (008-2)

N (008-2)

400V (008-2)

400V (008-2)

400V (008-2)

N (008-2)
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AEW01

POSITION 2 POSITION 1

40

119

L1
8

L1
7

L1
6

41

N2

L6

L5

L4

N1

L3

L2

L1

N1 L3 L2 L1

L14

N3

L13

N3

L15

L14

L13

A2
5

29

A2
6

30

A2
7

31

A2
8

A1
9

A2
9

A3
0

A3
1

A3
2

A3
3

A3
4

3332

L15

A7 A23

A10 A24

BA

BAIE AUTOMATE

230VOND(007-4)

0230VOND(007-4)

PE(007-20)

400V(007-20)
400V(007-20)
400V(007-20)
N(007-20)

N(007-20)

400V(007-20)

400V(007-20)

400V(007-20)

BA

BAIE AUTOMATE

5

XBAIE

6
XBAIE

PO
S 

0
(0

14
-1

4)

7XBAIE

PO
S 

1
(0

14
-1

6)

8

PO
S 

2
(0

14
-1

8)

9

CO
M

(0
14

-1
6)

10 11XBAIE 12 13

ARRIVEE EDFGROUPE ELECTROGENE

ALIMENTATIONPO
SI

TI
O

N 
0

PO
SI

TI
O

N 
1

PO
SI

TI
O

N 
2

CO
M

M
UN

CONTACTS AUXILIAIRES (EN OPTION)

ALIM. MOTEUR 230VAC 630 A
IMESYS

iSiComMotK

L1/GE

L1 L2 L3

3

4

0 1 2 3 5

L2/GE

6 7 8 9 10

L3/GEN/GE N/EDFL1/EDFL2/EDFL3/EDF

N

14 15
IN

FO
 P

O
S 

1
(0

15
-4

)
16

IN
FO

 P
O

S 
2

(0
15

-6
)

BA

BAIE AUTOMATE

R2R1

AE L1 L2 L3

16 15 18 26 25 28

RS3
RM4TR32
TELEMECANIQUE

- -
- -

10.3x38
A

AE 1

2

3

4

5

6
F3

1.00

17XBAIE

(0
08

-1
2)

18

(0
08

-1
2)

400V (009-2)

400V (009-2)
400V (009-2)

N (009-2)

PE (009-2)
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DEPART SERRES COFFRET TERTIAIRE 1 COFFRET TERTIAIRE 2

A35A3
5

A3
5

A3
6

N3 L1
3

N3

L13

L14

L15

N3

N4

L13

L2
2

L14

L2
3

L15

L2
4

L2
0

L1
9

L2
1

L1
3

L1
4

L1
5

N3 L1
3

L1
4

L1
5

N6 L2
48

L2
49

L2
50

N3 L1
3

L1
4

L1
5

L2
48

L2
50

L2
49N6L2
2

N4 L2
3

L2
4

L2
1

L2
0

L1
9

PE(008-19)

400V(008-19)

400V(008-19)

400V(008-19)
N(008-19)

gG

A

AE 1

2

3

4
Q0-1

10.3x38
1.00

SOUS TENSION
V

AEX1

X2
H1

BLANC
400

EXT

EXTERIEUR

1
XP

A

AE 1

2

3

4

5

6
Q0-2
10.00

AEW02
U-1000 R2V 4G2,5²

2
XP

3
XP

EXT

EXTERIEUR

AEW03
U-1000 R2V 5G16²

4
XP

A

AE N 1

2

3

4

5

6
Q0-3
63.00

5
XP

6
XP

7
XP

EXT

EXTERIEUR

AEW79
U-1000 R2V 5G16²

A

AE N 1

2

3

4

5

6
Q0-24

63.00

29
XP

30
XP

31
XP

32
XP

400V (010-2)

400V (010-2)

PE (010-2)

400V (010-2)

N (010-2)
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230V ARMOIRE

11 13
A4

4

A42

L1
4

L14

N3

A4
1

A4
2

A4
4

A4
3

A41

A4
4

A4
3

A3
7

A3
8

N3 L1
5

N3

L14

A1 A3

N3 L1
4

L15

A4
7

A4
8

A4
9

L1
3

L1
4

L1
5

A4
6

A4
5

N3

N3

L13

A4
3

L1
3

L13

N3 L1
5

A3
9

A4
0

A4
6

A4
5

A4
8

A4
7

A4
9

L15

400V(009-19)

400V(009-19)

N(009-19)

400V(009-19)

PE(009-19)

mA
A

AE 1

2

3

4

Q0-4
30.00

10.00

PC 1 ARMOIRE

1P+N+T

AE
PHN

PC9

BA

BAIE AUTOMATE

PE
(0

06
-6

)
02

30
V

(0
06

-6
)

A

AE 1

2

3

4
Q0-5
16.00

19XBAIE

23
0V

(0
06

-6
)

20

A

AE 1

2

3

4
Q0-6
10.00

BD02

BOITE DERIVATION 2

09 DV 10 01

RESISTANCE CHAUFF. CLARIF.

CONTROL UNITCONTROL UNIT

0.35 à 1.4A
0.91 A

(010-12)

1
XBD02

8
XP

AEW04
U-1000 R2V 3G1,5²

2
XBD02

9
XP

V

AEA1

A2

DM52
24

W9-J4

LUFC00
COM OA1 OA2

J

16/14
J1

1/17/15.0

ADOUCISSEUR

ADOUCISSEUR DESODO

10
XP

A

AE 1

2

3

4
Q0-8
16.00

230 (011-2)
0230V (011-2)

AEW05
U-1000 R2V 3G1,5²

11
XP

EAU INDUS.

EAU INDUSTRIELLE

12
XP

A

AE 1

2

3

4

5

6
Q0-9
10.00

AEW06
U-1000 R2V 4G2,5²

13
XP

14
XP

400V (012-2)

PE (011-2)

400V (012-2)

400V (012-2)

N (012-2)
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010 012
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ALIM 230V
DEBITMETRE

RELEVAGE AVAL
11 IF 107

ALIM 230V
DEBITMETRE FOSSE 
MATIERES VIDANGE

18 IF 909

A4
2

A42

A41

A4
1

A5
1

A5
3

A5
2

A5
2

A5
5

A5
4

A5
0

A5
0

0230V(010-14)

230V(010-14)

PE(010-19)

(0
78

-5
)

(0
78

-6
)

1XINS

AE
W

07
U1

00
0 

R2
V 

 3
G

1.
5²

A

AE 1

2

3

4
Q0-10

10.00

(0
78

-5
)

2

(0
92

-5
)

(0
92

-6
)

3XINS

AE
W

08
U-

10
00

 R
2V

 3
G

1,
5²

(0
92

-5
)

4

230V (014-1)
0230V (014-1)

PE (012-2)
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011 013
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A5
6

A5
7

A5
6

A5
7

A5
8

A5
9

A5
9

A5
8

A6
0

A6
1

A6
0

A6
1

A6
2

A6
3

A6
2

A6
3

L15

N3

L13

L1
3

L14

L1
4

L1
5

L1
3

N3

N3 N3 N3

PE(011-20)

CL1

COFFRET CL1

N(010-19)

400V(010-19)

400V(010-19)
400V(010-19)

A

AE 1

2

3

4
Q0-11

10.00

02
30

V
(0

06
-6

)

1
XCOF

23
0V

(0
06

-6
)

2

PE
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AL1 013 ALIMENTATION REGULEE A DECOUP. MONO 100...240VAC/24VDC 240W ABL7RE2410 TELEMECANIQUE

ATV0-1 030 VARIATEUR DE FREQUENCE 7.5KW/400V ATV61HU75N4

ATV0-2 031 VARIATEUR DE FREQUENCE 7.5KW/400V ATV61HU75N4

ATV0-3 032 VARIATEUR DE FREQUENCE 7.5KW/400V ATV61HU75N4

ATV0-4 097

ATV0-5 097

ATV0-6 105 VARIATEUR POUR MOTEUR 0.55KW:400V ATV31H055N4 TELEMECANIQUE

ATV0-7 109

ATV0-8 109

ATV0-9 117 VARIATEUR POUR MOTEUR 0.55KW:400V ATV31H055N4 TELEMECANIQUE

CAN1 105 BOITIER DERIVATION POUR BUS CANOPEN VW3CANTAP2

COMMUT1 008 COMMUTATEUR MOTORISE 630A 63403 IMESYS

DEM1 054 DEMARREUR ALTISTART 01 37 KW/400V ATS01N272Q TELEMECANIQUE

054 BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE OF LATERAL LAD8N11

DM1 026 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

026 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

026 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

026 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM10 040 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

040 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.25KW 24VDC LUCA1XBL

040 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

040 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM11 042 DEMARREUR 400V / 32A LUB32

042 UNITE DE CONTROLE STANDARD 7.5KW 24VDC LUCA18BL

042 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

042 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM12 043 DEMARREUR 400V / 32A LUB32

043 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

043 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

043 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

REPERE FABRICANTREFERENCEFOLIO DESIGNATION



24 rue du Professeur Louis Néel
21600 LONGVIC

SOGEA

STEP NOGENT SUR SEINE NOMENCLATURE AE

NOMENCLATURE
Tél : 03 80 67 03 13
Fax: 03 80 67 03 14 Indice révision

00624 - 

02/07/2007

Affaire - Schéma

Imprimé le : 003
< Folio >

A
002 004

SC001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DM13 045 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

045 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

045 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

045 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM14 046 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

046 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.09KW 24VDC LUCAX6BL

046 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

046 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM15 049 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

049 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

049 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

049 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM16 051 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

051 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

051 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

051 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM17 052 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

052 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

052 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

052 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM18 058 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

058 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

058 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

058 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM19 061 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

061 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.25KW 24VDC LUCA1XBL

061 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

061 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM2 027 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

027 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL
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027 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

027 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM20 062 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

062 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

062 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.25KW 24VDC LUCA1XBL

062 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

DM21 068 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

068 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

068 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

068 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM22 071 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

071 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

071 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

071 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM23 072 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

072 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

072 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

072 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM24 073 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

073 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

073 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

073 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM25 080 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

080 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

080 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

080 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM26 081 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

081 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

081 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

081 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C
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DM27 082 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

082 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

082 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

082 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM28 085 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

085 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

085 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

085 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM29 086 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

086 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

086 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

086 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM3 030 DEMARREUR 400V / 32A LUB32

030 UNITE DE CONTROLE STANDARD 7.5KW 24VDC LUCL18BL

030 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

030 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM30 088 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

088 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

088 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

088 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM31 089 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

089 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

089 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

089 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM32 100 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

100 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

100 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

100 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM33 101 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

101 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL
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101 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

101 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM34 102 DEMARREUR 400V / 12A LU2B12BL

102 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

102 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

102 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11L

DM35 104 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

104 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

104 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

104 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM36 104 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

104 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

104 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

104 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM37 105 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

105 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

105 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

105 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM38 112 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

112 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

112 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

112 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM39 113 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

113 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

113 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

113 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM4 031 DEMARREUR 400V / 32A LUB32

031 UNITE DE CONTROLE STANDARD 7.5KW 24VDC LUCL18BL

031 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

031 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C
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DM40 114 DEMARREUR 400V / 12A LU2B12BL

114 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

114 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

114 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11L

DM41 116 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

116 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

116 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

116 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM42 116 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

116 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

116 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

116 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM43 117 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

117 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

117 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

117 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM44 119 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

119 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

119 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

119 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM45 120 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

120 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

120 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

120 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM46 122 DEMARREUR 400V / 32A LUB32

122 UNITE DE CONTROLE STANDARD 15KW 24VDC LUCA32BL

122 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

122 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM47 125 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

125 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.09KW 24VDC LUCAX6BL
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125 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

125 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM48 125 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

125 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.09KW 24VDC LUCAX6BL

125 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

125 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM49 127 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

127 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.09KW 24VDC LUCAX6BL

127 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

127 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM5 032 DEMARREUR 400V / 32A LUB32

032 UNITE DE CONTROLE STANDARD 7.5KW 24VDC LUCL18BL

032 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

032 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM50 129 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

129 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

129 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

129 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM51 131 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

131 UNITE DE CONTROLE STANDARD 5.5KW 24VDC LUCA12BL

131 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

131 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM52 010 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

010 UNITE DE CONTROLE EVOLUTIF MONO 0.09 KW24VDC LUCC1XBL

010 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

010 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM53 065 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

065 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.25KW 24VDC LUCA1XBL

065 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

065 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C
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DM6 035 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

035 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

035 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

035 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM7 037 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

037 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

037 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

037 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM8 038 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

038 UNITE DE CONTROLE STANDARD 0.25KW 24VDC LUCA1XBL

038 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

038 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

DM9 039 DEMARREUR 400V / 12A LUB12

039 UNITE DE CONTROLE STANDARD 1.5KW 24VDC LUCA05BL

039 MODULE DE LIAISON PARALLELE LUFC00

039 ELEMENT DE PRECABLAGE LU9BN11C

F1 007 SECTIONNEUR A FUSIBLES A TIROIR STI (10,3x38) 15656 MERLIN GERIN

F2 007 SECTIONNEUR A FUSIBLES A TIROIR STI (10,3x38) 15656

F3 008 SECTIONNEUR A FUSIBLES A TIROIR STI (10,3x38) 15656

H1 009 TETE VOYANT LUMINEUX ZB4BV01 TELEMECANIQUE

009 CORPS VOYANT TRANSFO 400V ZB4BV5D1

KM0-1 055 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-2 055 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-3 055 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-4 055 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-5 055 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-6 055 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-7 098 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-8 110 CONTACTEUR DE PUISSANCE 80A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D80P7

KM0-9 122 CONTACTEUR DE PUISSANCE 65A 1F+1O 230V 50/60Hz LC1D65P7
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PC9 010 PRISE DE COURANT LEXIC 10/16A, 250VAC, 2P+T A ECLIPS 004280 LEGRAND

PTC1 058 LT3SE00BD

Q0-1 009 15651

Q0-10 011 DISJ.  2P 10A C 6KA 440V 24201 MERLIN GERIN

Q0-11 012 DISJ.  2P 10A C 10KA 440V 24851

Q0-12 012 DISJ.  2P 10A C 10KA 440V 24851

Q0-13 012 DISJ.  2P 10A C 10KA 440V 24851

Q0-14 012 DISJ.  2P 10A C 10KA 440V 24851

Q0-15 013 DISJ. 2P 10A 13In GB2-DB16 TELEMECANIQUE

Q0-16 054 DISJ. MOTEUR 80A 37KW GV7-RE80

054 BLOC DE CONTACT INTEGRABLE F+O GV7 AE11

Q0-17 054 DISJ. MOTEUR 80A 37KW GV7-RE80

054 BLOC DE CONTACT INTEGRABLE F+O GV7 AE11

Q0-18 054 DISJ. MOTEUR 80A 37KW GV7-RE80

054 BLOC DE CONTACT INTEGRABLE F+O GV7 AE11

Q0-19 054 DISJ. MOTEUR 80A 37KW GV7-RE80

054 BLOC DE CONTACT INTEGRABLE F+O GV7 AE11

Q0-2 009 DISJ.  3P 10A C 10KA 440V 24864 MERLIN GERIN

Q0-20 097 SECTIONNEUR TRI+DPMM 125A GK1FV TELEMECANIQUE

Q0-21 109 SECTIONNEUR TRI+DPMM 125A GK1FV

Q0-22 122 DISJ. MOTEUR 63A GV3-M63

Q0-23 123 DISJ.  2P 16A C 6KA 440V 24202 MERLIN GERIN

Q0-24 009 DISJ.  4P 63A C 10KA 440V 24884

Q0-3 009 DISJ.  4P 63A C 10KA 440V 24884

Q0-4 010 DISJ.  2P 10A C 10KA 440V 24851

010 26509

Q0-5 010 DISJ.  2P 16A C 10KA 440V 24852 MERLIN GERIN

Q0-6 010 DISJ.  2P 10A C 10KA 440V 24851

Q0-8 010 DISJ.  2P 16A C 10KA 440V 24852

Q0-9 010 DISJ.  3P 10A C 10KA 440V 24864
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RAU1 015 MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AC, 2 XPS AC3721 TELEMECANIQUE

RAU2 016 MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AC, 2 XPS AC3721

RAU3 017 MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AC, 2 XPS AC3721

RAU4 018 MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AC, 2 XPS AC3721

RAU5 019 MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AC, 2 XPS AC3721

RAUG 014 MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU - XPS AC, 2 XPS AC3721

REARMAU1 015 BOUTON POUSSOIR XB4BW33B5

REARMAU2 016 BOUTON POUSSOIR XB4BW33B5

REARMAU3 017 BOUTON POUSSOIR XB4BW33B5

REARMAU4 018 BOUTON POUSSOIR XB4BW33B5

REARMAU5 019 BOUTON POUSSOIR XB4BW33B5

REARMAUG 014 BOUTON POUSSOIR XB4BW33B5

RS1 007 RELAIS DE CONTROLE DES RESEAUX TRIPHASES + CONTROLE TENSION RM4TR32

RS2 007 RELAIS DE CONTROLE DES RESEAUX TRIPHASES + CONTROLE TENSION RM4TR32

RS3 008 RELAIS DE CONTROLE DES RESEAUX TRIPHASES + CONTROLE TENSION RM4TR32

S0-1 077 BOUTON TOURNANT XB4BD33

S0-2 077 BOUTON TOURNANT XB4BD33

S0-3 077 BOUTON TOURNANT XB4BD33

SAUG 014 ARRET D''URGENCE XB4BS542

STB Boue-0 021 MODULE D'INTERFACE BUS CANOPEN STBNC02212

STB Boue-1 021 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB Boue-2 021 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Boue-3 021 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Boue-4 021 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Boue-5 021 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Boue-6 021 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Boue-7 021 STBXPM1100

STB E/S-0 022 MODULE D'INTERFACE BUS CANOPEN STBNC02212 TELEMECANIQUE

STB E/S-1 022 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB E/S-10 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210
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STB E/S-11 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210

STB E/S-12 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210

STB E/S-13 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210

STB E/S-14 022 MODULE 2 ENTREES ANA 4-20MA STBACI1225

STB E/S-15 022 MODULE 2 ENTREES ANA 4-20MA STBACI1225

STB E/S-16 022 STBXPM1100

STB E/S-2 022 MODULE 16 ENTREES TOR STBDDI3725 TELEMECANIQUE

STB E/S-3 022 MODULE 16 ENTREES TOR STBDDI3725

STB E/S-4 022 MODULE 16 ENTREES TOR STBDDI3725

STB E/S-5 022 MODULE 16 ENTREES TOR STBDDI3725

STB E/S-6 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210

STB E/S-7 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210

STB E/S-8 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210

STB E/S-9 022 MODULE 2 SORTIES TOR STBDRC3210

STB Eau-0 020 MODULE D'INTERFACE BUS CANOPEN STBNC02212

STB Eau-1 020 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB Eau-10 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-11 020 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB Eau-12 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-13 020 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB Eau-14 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-15 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-16 020 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB Eau-17 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-18 020 STBXPM1100

STB Eau-2 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145 TELEMECANIQUE

STB Eau-3 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-4 020 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB Eau-5 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-6 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145
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STB Eau-7 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

STB Eau-8 020 MODULE DISTRIB. ALIMENTATION 24V STBPDT3100

STB Eau-9 020 MODULE INTERFACE TESYSU STBEPI2145

X00-1 023 A1BE7H20E200
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X00-4 023 A1BE7H20E200

REPERE FABRICANTREFERENCEFOLIO DESIGNATION



SOGEA
STEP NOGENT SUR SEINE

24 rue du Professeur Louis Néel

21600 LONGVIC

Tél : 03 80 67 03 13

Fax : 03 80 67 03 14

Déssiné par :

Vérifié par :

Approuvé par :

Imprimé le :

Date :

Date :Version logiciel :

Logiciel :
3 R3 Service Pack 2H

3.30

WD

VB 02/07/2007

IND. MODIFIE DATE MODIFICATIONS
WD

Affaire n°: 00624

A 02/07/2007VB Modif. suite demande client

CARNET DE CABLES AE

SC001Schéma n°:



24 rue du Professeur Louis Néel
21600 LONGVIC

SOGEA

STEP NOGENT SUR SEINE CARNET DE CABLES AE

CARNETS DE CABLES
Tél : 03 80 67 03 13
Fax: 03 80 67 03 14 Indice révision

00624 - 

02/07/2007

Affaire - Schéma

Imprimé le : 002
< Folio >

A
001 003

SC001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AEW01 U-1000 R2V 7G1,5² ARMOIRE AE BAIE AUTOMATE 007

AEW02 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE COFFRET SERRES 009

AEW03 U-1000 R2V 5G16² ARMOIRE AE COFFRET TERTIAIRE 1 009

AEW04 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE COFFRET CLARIFICATEUR 010

AEW05 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE ADOUCISSEUR 010

AEW06 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE COFFRET EAU INDUSTRIELLE 010

AEW07 U1000 R2V  3G1.5² ARMOIRE AE ALIM DEBITMETRE RELEVAGE AVAL 011

AEW08 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE ALIM DEBITMETRE MATIERES VIDANGE 011

AEW09 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE DEGRILLEUR DROIT 026

AEW10 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE VIS DE TRANSPORT DES DECHETS 027

AEW11 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE  DE RELEVEMENT 1 030

AEW12 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE  DE RELEVEMENT 2 031

AEW13 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE  DE RELEVEMENT 3 032

AEW14 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE DEGRILLEUR/COMPACTEUR AUTOMATIQUE 035

AEW15 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AEROFLOT 037

AEW16 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE RACLEUR A GRAISSES 038

AEW17 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE COMPRESSEUR AIR-LIFT 039

AEW18 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE CLASSIFICATEUR A SABLE 040

AEW19 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE REPRISE FOSSE A GRAISSES 042

AEW20 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR FOSSE A GRAISSES 043

AEW21 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE TURBINE REACTEUR A GRAISSES 045

AEW22 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE SOUDE 046

AEW23 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR IMMERGE ANAEROBIE 049

AEW24 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR A PALES BANANE 1 051

AEW25 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR A PALES BANANE 2 052

AEW26 U-1000 R2V 4G25² ARMOIRE AE SURPRESSEUR 1 054

AEW27 U-1000 R2V 4G25² ARMOIRE AE SURPRESSEUR 2 054

AEW28 U-1000 R2V 4G25² ARMOIRE AE SURPRESSEUR 3 054

AEW29 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE EXTRACTEUR D'AIR 058

AEW30 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE PTC EXTRACTEUR D'AIR 058

AEW31 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE 1 DEPHOSPHATATION 061

AEW32 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE 2 DEPHOSPHATATION 062

AEW33 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE REPRISE FOSSE A FLOTTANTS 065

AEW34 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 1 RELEVAGE AVAL 068

AEW35 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 2 RELEVAGE AVAL 069
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AEW36 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 3 RELEVAGE AVAL 070

AEW37 U-1000 R2V 5G1,5² ARMOIRE AE NIVEAUX RELEVAGE AVAL 071

AEW38 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE SONDE PIEZO DEGAZAGE 072

AEW39 U-1000 R2V 5G1,5² ARMOIRE AE IPSOTHERMES POMPES RELEVAGE AVAL 073

AEW40 U-1000 R2V 12G1,5² ARMOIRE AE COMMUTATEURS POMPES RELEVAGE 074

AEW41 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE DEBITMETRE POMPE RELEVAGE AVAL 1 075

AEW42 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE RECIRCULATION 1 077

AEW43 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE RECIRCULATION 2 078

AEW44 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE RECIRCULATION 3 079

AEW45 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 1 POSTE TOUTES EAUX 082

AEW46 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 2 POSTE TOUTES EAUX 083

AEW47 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE REPRISE FOSSE MATIERES VIDANGE 085

AEW48 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR FOSSE MATIERES VIDANGE 086

AEW49 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE IPSOTHERMES POMPE DE REPRISE 087

AEW50 U-1000 R2V 5G1,5² ARMOIRE AE NIVEAUX FOSSE MATIERES VIDANGE 088

AEW51 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE DEBITMETRE POMPE MATIERES VIDNAGE 089

AEW52 U-1000 R2V 4G10² ARMOIRE AE MOTEUR BOL CENTRIF. 1 094

AEW53 U-1000 R2V 4G4² ARMOIRE AE MOTEUR VIS CENTRIF. 1 094

AEW54 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE BOUES CENTRIF. 1 097

AEW55 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE GAVEUSE CENTRIF. 1 098

AEW56 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE VANNE MOTORISEE 1 099

AEW57 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR CENTRALE POLYMERE 101

AEW58 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE GPOLYMERES 101

AEW59 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE CENTRIF. 1 102

AEW60 U-1000 R2V 4G10² ARMOIRE AE MOTEUR BOL CENTRIF. 2 106

AEW61 U-1000 R2V 4G4² ARMOIRE AE MOTEUR VIS CENTRIF. 2 106

AEW62 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE BOUES CENTRIF. 2 109

AEW63 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE GAVEUSE CENTRIF. 2 110

AEW64 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE VANNE MOTORISEE 2 111

AEW65 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR CENTRALE POLYMERES 2 113

AEW66 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE POLYMERES 2 113

AEW67 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE CENTRIF. 2 114

AEW68 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION POLYMERES 1 116

AEW69 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION POLYMERES 2 117

AEW70 U-1000 R2V 4G4² ARMOIRE AE VENTILATEUR CTA 119
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AEW71 U-1000 R2V 4G16² ARMOIRE AE BATTERIE CHAUFFAGE CTA 119

AEW72 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE RELAIS COFFRET CL4 119

AEW73 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE ADOUCISSEUR 120

AEW74 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION SOUDE TOUR 1 122

AEW75 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION SOUDE TOUR 2 122

AEW76 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION JAVEL TOUR 2 124

AEW77 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE CIRCULATION TOUR 1 126

AEW78 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE CIRCULATION TOUR 2 128

AEW79 U-1000 R2V 5G16² ARMOIRE AE COFFRET TERTIAIRE 2 009
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AEW01 U-1000 R2V 7G1,5² ARMOIRE AE BAIE AUTOMATE 007

AEW02 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE COFFRET SERRES 009

AEW03 U-1000 R2V 5G16² ARMOIRE AE COFFRET TERTIAIRE 1 009

AEW04 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE COFFRET CLARIFICATEUR 010

AEW05 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE ADOUCISSEUR 010

AEW06 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE COFFRET EAU INDUSTRIELLE 010

AEW07 U1000 R2V  3G1.5² ARMOIRE AE ALIM DEBITMETRE RELEVAGE AVAL 011

AEW08 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE ALIM DEBITMETRE MATIERES VIDANGE 011

AEW09 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE DEGRILLEUR DROIT 026

AEW10 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE VIS DE TRANSPORT DES DECHETS 027

AEW11 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE  DE RELEVEMENT 1 030

AEW12 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE  DE RELEVEMENT 2 031

AEW13 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE  DE RELEVEMENT 3 032

AEW14 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE DEGRILLEUR/COMPACTEUR AUTOMATIQUE 035

AEW15 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AEROFLOT 037

AEW16 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE RACLEUR A GRAISSES 038

AEW17 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE COMPRESSEUR AIR-LIFT 039

AEW18 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE CLASSIFICATEUR A SABLE 040

AEW19 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE REPRISE FOSSE A GRAISSES 042

AEW20 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR FOSSE A GRAISSES 043

AEW21 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE TURBINE REACTEUR A GRAISSES 045

AEW22 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE SOUDE 046

AEW23 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR IMMERGE ANAEROBIE 049

AEW24 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR A PALES BANANE 1 051

AEW25 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR A PALES BANANE 2 052

AEW26 U-1000 R2V 4G25² ARMOIRE AE SURPRESSEUR 1 054

AEW27 U-1000 R2V 4G25² ARMOIRE AE SURPRESSEUR 2 054

AEW28 U-1000 R2V 4G25² ARMOIRE AE SURPRESSEUR 3 054

AEW29 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE EXTRACTEUR D'AIR 058

AEW30 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE PTC EXTRACTEUR D'AIR 058

AEW31 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE 1 DEPHOSPHATATION 061

AEW32 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE 2 DEPHOSPHATATION 062

AEW33 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE REPRISE FOSSE A FLOTTANTS 068

AEW34 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 1 RELEVAGE AVAL 071

AEW35 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 2 RELEVAGE AVAL 072
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AEW36 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 3 RELEVAGE AVAL 073

AEW37 U-1000 R2V 5G1,5² ARMOIRE AE NIVEAUX RELEVAGE AVAL 074

AEW38 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE SONDE PIEZO DEGAZAGE 075

AEW39 U-1000 R2V 5G1,5² ARMOIRE AE IPSOTHERMES POMPES RELEVAGE AVAL 076

AEW40 U-1000 R2V 12G1,5² ARMOIRE AE COMMUTATEURS POMPES RELEVAGE 077

AEW41 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE DEBITMETRE POMPE RELEVAGE AVAL 1 078

AEW42 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE RECIRCULATION 1 080

AEW43 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE RECIRCULATION 2 081

AEW44 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE RECIRCULATION 3 082

AEW45 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 1 POSTE TOUTES EAUX 085

AEW46 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE 2 POSTE TOUTES EAUX 086

AEW47 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE REPRISE FOSSE MATIERES VIDANGE 088

AEW48 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR FOSSE MATIERES VIDANGE 089

AEW49 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE IPSOTHERMES POMPE DE REPRISE 090

AEW50 U-1000 R2V 5G1,5² ARMOIRE AE NIVEAUX FOSSE MATIERES VIDANGE 091

AEW51 LiY-CY 4x0,5² ARMOIRE AE DEBITMETRE POMPE MATIERES VIDNAGE 092

AEW52 U-1000 R2V 4G10² ARMOIRE AE MOTEUR BOL CENTRIF. 1 097

AEW53 U-1000 R2V 4G4² ARMOIRE AE MOTEUR VIS CENTRIF. 1 097

AEW54 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE BOUES CENTRIF. 1 100

AEW55 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE GAVEUSE CENTRIF. 1 101

AEW56 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE VANNE MOTORISEE 1 102

AEW57 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR CENTRALE POLYMERE 104

AEW58 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE GPOLYMERES 104

AEW59 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE CENTRIF. 1 105

AEW60 U-1000 R2V 4G10² ARMOIRE AE MOTEUR BOL CENTRIF. 2 109

AEW61 U-1000 R2V 4G4² ARMOIRE AE MOTEUR VIS CENTRIF. 2 109

AEW62 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE BOUES CENTRIF. 2 112

AEW63 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE GAVEUSE CENTRIF. 2 113

AEW64 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE VANNE MOTORISEE 2 114

AEW65 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE AGITATEUR CENTRALE POLYMERES 2 116

AEW66 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE POLYMERES 2 116

AEW67 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE DOSEUSE CENTRIF. 2 117

AEW68 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION POLYMERES 1 119

AEW69 U-1000 R2V 4G2,5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION POLYMERES 2 120

AEW70 U-1000 R2V 4G4² ARMOIRE AE VENTILATEUR CTA 122
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AEW71 U-1000 R2V 4G16² ARMOIRE AE BATTERIE CHAUFFAGE CTA 122

AEW72 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE RELAIS COFFRET CL4 122

AEW73 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE ADOUCISSEUR 123

AEW74 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION SOUDE TOUR 1 125

AEW75 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION SOUDE TOUR 2 125

AEW76 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE INJECTION JAVEL TOUR 2 127

AEW77 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE CIRCULATION TOUR 1 129

AEW78 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE POMPE CIRCULATION TOUR 2 131

AEW79 U-1000 R2V 5G16² ARMOIRE AE COFFRET TERTIAIRE 2 009

AEW80 U1000 R2V  4G2.5² ARMOIRE AE PONT A SUCION CLARIFICATEUR 065

AEW81 U-1000 R2V 3G1,5² ARMOIRE AE BOITE DERIVATION 2 066
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3/3/1.0 X00-1 013 PRESENCE 24V

3/3/1.1 014 ETAT RELAIS AUG

3/3/1.10 056 DISJONCTION SURPRESSEUR 3

3/3/1.11 056 DISJONCTION DEMARREUR

3/3/1.12 056 FIN DE DEMARRAGE DEMARREUR

3/3/1.13 057 IPSOTHERME SURPRESSEUR 1 13 CS 201

3/3/1.14 057 IPSOTHERME SURPRESSEUR 2 13 CS 202

3/3/1.15 057 IPSOTHERME SURPRESSEUR 3 13 CS 203

3/3/1.2 015 ETAT RELAIS AU1

3/3/1.3 016 ETAT RELAIS AU2

3/3/1.4 017 ETAT RELAIS AU3

3/3/1.5 018 ETAT RELAIS AU4

3/3/1.6 018 ARRET D'URGENCE CL5

3/3/1.7 019 ETAT RELAIS AU5

3/3/1.8 056 DISJONCTION SURPRESSEUR 1

3/3/1.9 056 DISJONCTION SURPRESSEUR 2

3/4/2.0 X00-2 057 COMMUT. AUTO SURPRESSEUR 1 13 CS 201

3/4/2.1 057 COMMUT. MANU SURPRESSEUR 1 13 CS 201

3/4/2.10 063 NIVEAU HAUT CUVE STOCKAGE FeCl3

3/4/2.11 074 NIVEAU TRES BAS RELEVAGE AVAL 11 IL 106

3/4/2.12 074 NIVEAU TRES HAUT RELEVAGE AVAL 11 IL 105

3/4/2.13 076 IPSOTHERME POMPE 1 11 PC 101

3/4/2.14 076 IPSOTHERME POMPE 2 (PARALLELE) 11 PC 102

3/4/2.15 076 IPSOTHERME POMPE 3 (PARALLELE + SECOURS) 11 PC 103

3/4/2.2 057 COMMUT. AUTO SURPRESSEUR 2 13 CS 202

3/4/2.3 057 COMMUT. MANU SURPRESSEUR 2 13 CS 202

3/4/2.4 057 COMMUT. AUTO SURPRESSEUR 3 13 CS 203

3/4/2.5 057 COMMUT. MANU SURPRESSEUR 3 13 CS 203

3/4/2.6 058 SONDE PTC EXTRACTEUR D'AIR

3/4/2.9 063 NIVEAU BAS CUVE STOCKAGE FeCl3 20 IL 608

3/5/3.0 X00-3 077 COMMUT. AUTO POMPE RELEVAGE 1

3/5/3.1 077 COMMUT. MANU POMPE RELEVAGE 1

3/5/3.10 092 IMPULSIONS DEBIT POMPE MATIERES VIDANGE

3/5/3.11 097 DEFAUT VARIATEUR CENTRIFUGEUSE 1

3/5/3.12 097
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3/5/3.13 097

3/5/3.14 098 DISJONCTION CENTRIF. 1

3/5/3.15 098 RETOUR MARCHE CENTRIF. 1

3/5/3.2 077 COMMUT. AUTO POMPE RELEVAGE 2

3/5/3.3 077 COMMUT. MANU POMPE RELEVAGE 2

3/5/3.4 077 COMMUT. AUTO POMPE RELEVAGE 3

3/5/3.5 077 COMMUT. MANU POMPE RELEVAGE 13

3/5/3.6 078 IMPULSIONS DEBIT POMPE 1 RELEVAGE AVAL

3/5/3.7 090 IPSOTHERME POMPE  DE REPRISE 18 PC 903

3/5/3.8 091 NIVEAU TRES BAS FOSSE MATIERE VIDANGE 18 IL 906

3/5/3.9 091 NIVEAU TRES HAUT FOSSE MATIERE VIDANGE 18 IL 907

3/6/4.0 X00-4 109 DEFAUT VARIATEUR CENTRIFUGEUSE 2

3/6/4.1 109

3/6/4.2 109

3/6/4.3 110 DISJONCTION CENTRIF. 2

3/6/4.4 110 RETOUR MARCHE CENTRIF. 2

3/6/4.5 122 DISJONCTION VENTIL. CTA
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3/10/8.0 055 MARCHE AVEC DEMARREUR SURPRESSEUR 2

3/10/8.1 055 MARCHE DIRECT SURPRESSEUR 3

3/11/9.0 055 MARCHE AVEC DEMARREUR SURPRESSEUR 3

3/11/9.1 063 MARCHE VOYANT NIVEAU HAUT CUVE FeCl3

3/12/10.0 097 MARCHE VARIATEUR BOL ET VIS

3/12/10.1 097 ARRET LAVAGE

3/13/11.0 098 MARCHE MOTEUR CENTRIFUGEUSE 1

3/13/11.1 109 MARCHE VARIATEUR BOL ET VIS

3/14/12.0 109 ARRET LAVAGE

3/14/12.1 110 MARCHE MOTEUR CENTRIFUGEUSE 2

3/15/13.0 122 MARCHE BATTERIE CHAUFFE CTA

3/8/6.0 054 MARCHE DEMARREUR SURPRESSEURS

3/8/6.1 055 MARCHE DIRECT SURPRESSEUR 1

3/9/7.0 055 MARCHE AVEC DEMARREUR SURPRESSEUR 1

3/9/7.1 055 MARCHE DIRECT SURPRESSEUR 2
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3/17/15.0 Voie 1-A 075 MESURE PIEZO

3/17/15.1 Voie 1-B 078 MESURE DEBIT POMPE 1 RELEVAGE AVAL

3/18/16.0 Voie 1-A 092 MESURE DEBIT POMPE MATIERES VIDANGE
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